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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  
Ε.Δ.Ε.Υ.Α. 

 Α. ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΔΑΤΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ  

  
 
 Το μεγαλύτερο μέρος του νερού που πέφτει στη γη , αφού συγκεντρωθεί , σχηματίζει  ρυάκια , 

χείμαρρους και ποταμούς που ρέουν μέσα σε λεκάνες και κοιλάδες. Κάθε χείμαρρος ( με μπλε στο 
σχήμα που ακολουθεί )  συγκεντρώνει όλα τα νερά  μιας συγκεκριμένης  περιοχής. Η περιοχή 
αυτή αποτελεί τη λεκάνη απορροής του συγκεκριμένου χειμάρρου.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Κάθε χείμαρρος έχει μία και μοναδική λεκάνη απορροής. Τα όρια κάθε λεκάνης απορροής 

ορίζονται από τον  υδροκρίτη. Αυτή η νοητή γραμμή (  με κίτρινο στο σχήμα  που ακολουθεί ) 
ενώνει τα υψηλότερα σημεία μιας περιοχής και ορίζει προς ποια πλευρά θα κατευθυνθούν τα νερά 
της βροχής ( γαλάζια βέλη ) κατά τη διάρκεια μια βροχόπτωσης. 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  
Ε.Δ.Ε.Υ.Α. 

 Α. ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΔΑΤΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ 

Οι ωκεανοί περιέχουν το 97% της συνολικής ποσότητας νερού στη γη. Το νερό που είναι 
δεσμευμένο στους πάγους αποτελεί το 2% της συνολικής ποσότητας νερού. Τα υπόγεια νερά 
αποτελούν το 1% του συνολικού νερού της γης. 
 

 
γνωρίζουμε ακόμη ότι : 
 
Ο κύκλος του νερού ενεργοποιείται από την ηλιακή ενέργεια. Αυτή είναι απαραίτητη 
προκειμένου να εξατμιστεί το νερό και να ανυψωθεί από την επιφάνεια της γης στα σύννεφα. 
Η δύναμη της βαρύτητας στη συνέχεια οδηγεί τη βροχή στο έδαφος και στη θάλασσα. 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  
Ε.Δ.Ε.Υ.Α. 

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΔΑΤΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ 

Η σχέση του νερού με το περιβάλλον αποτυπώνεται στην ευρωπαϊκή οδηγία 2000/60ΕΚ καθώς και στην 
εθνική νομοθεσία ( ΠΔ51/2007 ). Βασικός στόχος της οδηγίας είναι η ολοκληρωμένη προστασία και 
διαχείριση επιφανειακών υπόγειων και παράκτιων νερών. 
  
Η οδηγία συνίσταται :  
  
στην προώθηση της βιώσιμης διαχείρισης του νερού , βάσει μακροπρόθεσμης προστασίας των 
διαθέσιμων υδατικών πόρων.  
στην αποτροπή περαιτέρω επιδείνωσης , την προστασία και βελτίωση της κατάστασης των υδατικών 
οικοσυστημάτων .  
Στην προοδευτική μείωση των απορρίψεων , εκπομπών και διαρροών και σταδιακή εξάλειψή τους.  
Στη διασφάλιση της προοδευτικής μείωσης της ρύπανσης των υπόγειων υδάτων και αποτροπή 
περαιτέρω μόλυνσης τους.  
Στο μετριασμό των επιπτώσεων από πλημμύρες και ξηρασίες 
 
Προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι παραπάνω στόχοι θα πρέπει :  
  
Τα έργα αξιοποίησης υδατικών πόρων να τεκμηριώνονται ως προς τη σκοπιμότητα και αναγκαιότητά 
τους.  
Να σχεδιάζονται κατά τρόπο ώστε να αποτρέπουν την υποβάθμιση της υφιστάμενης κατάστασης του 
υδατικού πόρου και του περιβάλλοντός του.  
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  
Ε.Δ.Ε.Υ.Α. 

Η ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ 

Τι ορίζουμε λοιπόν ως «αειφόρο διαχείριση του νερού» ; 
  
Σύμφωνα με τον ΟΗΕ , με τον όρο αυτό νοείται : 
 
«…το σύνολο των μέσων και των μέτρων ( θεσμικών , τεχνικών , 
οικονομικών , περιβαλλοντικών ) ,  που στοχεύουν στην ικανοποίηση 
των σημερινών αναγκών σε νερό ( ποσοτικά και ποιοτικά ) , τη μέριμνα 
διατήρησής τους για την ικανοποίηση των αναγκών των μελλοντικών 
γενεών……».   

O ενδοετήσιος κύκλος ζήτησης νερού, είναι ακριβώς αντίστροφος με 
αυτόν της φυσικής προσφοράς ( διαθεσιμότητας ). Xρονική 
κατανομή της προσφοράς και ζήτησης είναι αντίστροφες. Συχνά σε 
περιοχές με μικρή προσφορά ( διαθεσιμότητα ) νερού , υπάρχει 
μεγάλη ζήτηση νερού , ενώ αντίθετα , σε περιοχές με πλούσιο 
υδατικό δυναμικό  , υπάρχει μικρή ζήτηση. Με άλλα λόγια η χωρική 
κατανομή της προσφοράς και ζήτησης είναι επίσης αντίστροφες. 
  

Επομένως συχνά η χωρο - χρονική κατανομή της προσφοράς ( διαθεσιμότητας ) και της ζήτησης 
νερού είναι αντίστροφες. Αυτά θέτουν το πρόβλημα της διαχείρισης των υδατικών πόρων. 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  
Ε.Δ.Ε.Υ.Α. 

Η ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ   

Στην Ελλάδα  υπάρχουν σημαντικές παράμετροι οι οποίες στοιχειοθετούν την κρίση. 
   
Α. Η χωρική και χρονική ανομοιομορφία και ανισοκατανομή των υδατικών πόρων. 
 
Β. Το μεγάλο μήκος ακτογραμμής και τα πολλά προβλήματα υφαλμύρωσης λόγω υπεράντλησης. 
 
Γ. Τα πολλά άνυδρα και με διαπερατό υπέδαφος νησιά της. 
 
Δ. Τα σημαντικά σε αριθμό αλλά και σπουδαιότητα διακρατικά ποτάμια της Β. Ελλάδας. 

Η ολοκληρωμένη διαχείριση των υδατικών πόρων στηρίζεται στη λογική ότι οι ποικίλες χρήσεις και 
λειτουργίες του νερού είναι αλληλεξαρτώμενές , και ότι όλες οι χρήσεις και λειτουργίες πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψιν στον σχεδιασμό της διαχείρισης του νερού.  
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  
Ε.Δ.Ε.Υ.Α. 

Β. ΙΣΧΥΟΝ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ  

Το 2003 ο Ν. 3199 ,  «περί προστασίας και 
διαχείρισης των υδάτων» , ενσωματώνει στο 
εθνικό δίκαιο την Οδηγία 2000/60 και αντικαθιστά 
τον Ν. 1739/1987. 
   
•Συστάθηκε η Εθνική Επιτροπή Υδάτων ( ΕΕΥ ) η 
οποία με απόφασή της καθόρισε τις 45 Λεκάνες 
Απορροής Ποταμών ( ΛΑΠ ) της χώρας , τα 14 
Υδατικά Διαμερίσματα και όρισε τις αρμόδιες 
Περιφέρειες για την διαχείριση και προστασία τους. 
•Συστάθηκε το Εθνικό Συμβούλιο Υδάτων ( ΕΣΥΔ ) 
, και η Ειδική Γραμματεία Υδάτων ( ΕΓΥ ) .  
•Συστάθηκαν οι Περιφερειακές Διευθύνσεις 
Υδάτων ( ΠΔΥ ) . Αποτελούν τις περιφερειακές 
διαχειριστικές Αρχές , μέσω των οποίων ασκούνται 
οι αρμοδιότητες κάθε Περιφέρειας για την 
προστασία και διαχείριση κάθε λεκάνης απορροής 
ποταμού στα όριά της . Μεταξύ των αρμοδιοτήτων 
της περιλαμβάνεται η κατάρτιση Σχεδίων 
Διαχείρισης για τις λεκάνες Απορροής .  
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  
Ε.Δ.Ε.Υ.Α. 

 Β. ΙΣΧΥΟΝ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 

ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ .  
  
Ένα Σχέδιο Διαχείρισης είναι ένα έγγραφο στρατηγικού σχεδιασμού το οποίο αντιστοιχεί σε ένα 
Υδατικό Διαμέρισμα και παρέχει τις απαραίτητες πληροφορίες και τις λειτουργικές οδηγίες για μία 
ολοκληρωμένη διαχείριση των νερών εντός μιας λεκάνης απορροής. 

Τα σχέδια Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών περιέχουν όλες τις πληροφορίες που 
καθορίζονται στο Άρθρο 13 και στο Παράρτημα VII της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ. Αναλυτικότερα, 
περιλαμβάνουν : 

• Σύντομη περιγραφή του υδατικού διαμερίσματος. 
 
• Καταγραφή αρμοδίων αρχών για θέματα διαχείρισης 

και προστασίας των υδατικών πόρων και καθορισμό 
της περιοχής άσκησης των αρμοδιοτήτων τους. 

 
• Χαρακτηρισμό των υδατικών συστημάτων ( water 

bodies ). 
  

• Μητρώο Προστατευόμενων περιοχών. 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  
Ε.Δ.Ε.Υ.Α. 

 Β. ΙΣΧΥΟΝ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 
• Επισκόπηση των ανθρωπογενών πιέσεων και των επιπτώσεών τους.  
• Οικονομική ανάλυση των χρήσεων ύδατος και εκτίμηση του βαθμού ανάκτησης του 

κόστους για τις διάφορες υπηρεσίες ύδατος .  
• Καθορισμό τυπο - χαρακτηριστικών συνθηκών αναφοράς και αξιολόγηση/ταξινόμηση της 

ποιοτικής και ποσοτικής κατάστασης των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων.  
  

• Καθορισμό των περιβαλλοντικών στόχων που πρέπει να επιτευχθούν , σε κάθε υδατικό 
σύστημα , με την εφαρμογή των Σχεδίων Διαχείρισης. 

  
• Διαμόρφωση Προγραμμάτων Βασικών και Συμπληρωματικών Μέτρων για την 

προστασία και αποκατάσταση των υδατικών συστημάτων.  
  



10 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  
Ε.Δ.Ε.Υ.Α. 

 Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΕΥΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ Υ.Δ. 

 
1.1.1. Τα Σχέδια Ασφάλειας Νερού αποτελούν μία 
ολιστική προσέγγιση που σχετίζεται με την ποιοτική 
διαχείριση των υδάτων από την πηγή του νερού , έως και 
τη διανομή , υιοθετώντας την αρχή των «πολλαπλών 
φραγμάτων» ( multiple barriers ) . Έχουν συνταχθεί οι 
Προδιαγραφές για την εφαρμογή των Σχεδίων Ασφάλειας 
Νερού.  Προτείνεται η υλοποίηση των ΣΑΝ σε μεγάλες 
ΔΕΥΑ που θα στοχεύουν στην διασφάλιση της δημόσιας 
υγείας και την  εφαρμογή ορθών πρακτικών στο δίκτυο.  

1.2.1. Ο έλεγχος των διαρροών σε δίκτυα ύδρευσης αποσκοπεί 
στον εντοπισμό των διαρροών για την αποφυγή μεγάλης απώλειας 
νερού . Oι διαρροές ,  οι παράνομες συνδέσεις , τα σφάλματα 
μέτρησης , η έλλειψη υδρομέτρων , συμβάλλουν στη μη 
τιμολόγηση νερού .  Με ευθύνη των ΔΕΥΑ πρέπει να εφαρμοστούν 
μέθοδοι εντοπισμού απωλειών σε δίκτυα ύδρευσης και να 
προωθηθεί η τοποθέτηση υδρομέτρων όπου δεν υπάρχουν και η 
αντικατάσταση των ελαττωματικών 

1. Μέτρα για την Προώθηση Αποδοτικής και Αειφόρου Χρήσης του Νερού.  
1.1. Υλοποίηση Σχεδίων Ασφάλειας Νερού σε Μεγάλες ΔΕΥΑ.  

1.2. Δράσεις εκσυχρονισμού της λειτουργίας των δικτύων ύδρευσης των μεγάλων 
πολεοδομικών συγκροτημάτων του ΥΔ. Έλεγχοι διαρροών .  
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  
Ε.Δ.Ε.Υ.Α. 

 Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΕΥΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ Υ.Δ. 

2. Μέτρα για την ικανοποίηση του Άρθρου 7 της 2000/60/ΕΚ , ώστε να μειωθεί το επίπεδο 
καθαρισμού του , για την παραγωγή πόσιμου νερού .   
2.1. Σύνταξη / Επικαιροποίηση Γενικών Σχεδίων Ύδρευσης ( Masterplan ) από τις ΔΕΥΑ.   

2.1.2. Σύνταξη γενικών σχεδίων ύδρευσης όπου θα εντοπίζονται οι υδάτινοι πόροι που θα 
καλύψουν τις ανάγκες ύδρευσης , με μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη προοπτική , θα 
υιοθετούνται εγκαίρως τα κατάλληλα μέτρα προστασίας και θα σχεδιάζονται τα απαραίτητα 
εξωτερικά υδραγωγεία σε προκαταρκτικό επίπεδο. Τα σχέδια αυτά θα πρέπει να είναι σύμφωνα με 
τις προβλέψεις των Σχεδίων Διαχείρισης για την κατάσταση των σωμάτων και των λοιπών 
προγραμμάτων μέτρων και για το σκοπό αυτό θα πρέπει να έχουν τη σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας 
Δ/νσης Υδάτων. 
       
2.2. Λεπτομερής οριοθέτηση ζωνών προστασίας σημείων υδροληψίας υπόγειου νερού 
(πηγές, γεωτρήσεις) για απολήψεις νερού ύδρευσης >1.000.000m³ ετησίως.  
 
2.2.1. Λεπτομερής οριοθέτηση ζωνών προστασίας σημείων υδροληψίας υπόγειου νερού ( 
πηγές , γεωτρήσεις ) για απολήψεις νερού ύδρευσης >1.000.000 m³ ετησίως. Αναγκαία προϋπόθεση 
για την οριοθέτηση είναι η εκπόνηση ειδικών υδρογεωλογικών μελετών κατά περίπτωση , μετά την 
ολοκλήρωση των οποίων θα είναι εφικτή η λεπτομερής οριοθέτηση.  



12 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  
Ε.Δ.Ε.Υ.Α. 

 Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΕΥΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ Υ.Δ. 

3. Μέτρα ελέγχου απόληψης και αποθήκευσης επιφανειακού νερού.    
3.1. Τοποθέτηση συστημάτων καταγραφής απολήψεων υπογείων υδάτων .    

 Σταδιακή τοποθέτηση υδρομετρητών σε 
όλες τις γεωτρήσεις , πηγές που έχουν 
υδρομαστευτεί και πηγάδια με άντληση , ίση ή 
μεγαλύτερη των 10 μ3 / ημέρα , για την 
παρακολούθηση και τον έλεγχο των 
απολήψεων υπόγειων υδάτων. Το μέτρο αφορά 
τις ΔΕΥΑ , τους Δήμους , τους φορείς 
συλλογικής άρδευσης , αλλά και τους ιδιώτες. Ο  
φορέας που πραγματοποιεί την άντληση  
υποχρεούται να δηλώσει την έναρξη 
λειτουργίας του μετρητικού εξοπλισμού στη 
Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης. Για τους μεγάλους καταναλωτές ( 
ΔΕΥΑ , Δήμους , Βιομηχανίες , Συλλογικά 
αρδευτικά δίκτυα ) , οι μετρήσεις των 
ποσοτήτων απολήψεων θα αποστέλλονται το 
πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου κάθε έτους 
στις Διευθύνσεις Υδάτων.  
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  
Ε.Δ.Ε.Υ.Α. 

 Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΕΥΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ Υ.Δ. 

 4. Μέτρα για τις Σημειακές Πηγές Απορρίψεων που Ενδέχεται να Προκαλέσουν Ρύπανση.  
  
 4.1. Καθορισμός συνθηκών και προϋποθέσεων για τη σύνδεση βιομηχανιών στο δίκτυο 

αποχέτευσης / υποδοχή βιομηχανικών αποβλήτων σε ΕΕΛ.  

 Οι φορείς διαχείρισης των δικτύων 
αποχέτευσης και των ΕΕΛ θα πρέπει να 
εκδώσουν κανονισμούς λειτουργίας των 
δικτύων αποχέτευσης , ή να αναθεωρήσουν 
υφιστάμενους , όπου θα καθορίζονται οι 
προϋποθέσεις σύνδεσης βιομηχανιών στο δίκτυο 
, ή / και προϋποθέσεις για την υποδοχή 
βιομηχανικών αποβλήτων στις εγκαταστάσεις 
επεξεργασίας.  

Για την έκδοση / αναθεώρηση των κανονισμών 
αυτών απαιτείται η γνωμοδότηση της Δ/νσης 
Υδάτων. Οι κανονισμοί αυτοί θα κοινοποιηθούν 
στις Δ/νσεις Υδάτων και στην ΕΓΥ , καθώς 
επίσης και στις αρμόδιες για τους σχετικούς 
ελέγχους υπηρεσίες της Περιφέρειας. 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  
Ε.Δ.Ε.Υ.Α. 

 Δ.1. ΣΧΕΔΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΕΡΟΥ.   

Οι τρείς βασικοί στόχοι του σχεδίου είναι : 
 
Η ελαχιστοποίηση της μόλυνσης στην πηγή. 
Η μείωση ή απομάκρυνση της μόλυνσης μέσω επεξεργασίας. 
Η πρόληψη μόλυνσης κατά την αποθήκευση , διανομή και χρήση. 

Α. Προκαταρκτικές Ενέργειες.  
  
1.Συγκρότηση ομάδας προετοιμασίας του σχεδίου.  
2.Καταγραφή / αποτύπωση και περιγραφή του συστήματος. 
3.Διαμόρφωση διαγράμματος ροής του συστήματος. 
  
Β. Αξιολόγηση του συστήματος.  
  
1.Προσδιορισμός κινδύνων για τη δημόσια υγεία , σε κάθε στάδιο του συστήματος. 
2.Χαρακτηρισμός και ταξινόμηση κινδύνων εφαρμόζοντας μεθόδους εκτίμησης. 
3.Αξιολόγηση της υφιστάμενης υποδομής και των διαδικασιών για τη διαχείριση κινδύνων. 
4.Προσδιορισμός μέτρων ελέγχου και προστασίας σε κάθε στάδιο. 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  
Ε.Δ.Ε.Υ.Α. 

Δ.1. ΣΧΕΔΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΕΡΟΥ.  
Γ. Έλεγχος λειτουργίας.  
  
1.Καθιέρωση παραμέτρων ελέγχου και παρακολούθησης σε κάθε στάδιο , ορίων λειτουργίας και 
ορίων επιφυλακής και συναγερμού. 
2.Καθιέρωση διαδικασιών παρακολούθησης των παραμέτρων ελέγχου. 
3.Καθιέρωση διορθωτικών ενεργειών σε περιπτώσεις απόκλισης από τα όρια επιφυλακής και 
συναγερμού. 
  
Δ. Διαχειριστικά Σχέδια.  
  
1.Διαμόρφωση διαχειριστικών διαδικασιών για κανονικές συνθήκες λειτουργίας. 
2.Διαμόρφωση διαχειριστικών διαδικασιών για συνθήκες έκτακτης ανάγκης. 
3.Διαμόρφωση διαδικασιών καταγραφής και επικοινωνίας. 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  
Ε.Δ.Ε.Υ.Α. 

Δ.1. ΣΧΕΔΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΕΡΟΥ.  
 
Στη συνέχεια παρατίθενται ορισμένα παραδείγματα συγκέντρωσης πληροφοριών για :  

Υδροληψία – λεκάνη απορροής.  
  
Γεωλογία , υδρογεωλογία , μετεωρολογία. 
Είδη χρήσεων γης , κτηνοτροφία , γεωργία , 
ύπαρξη μεταλλείων και άλλων παρόμοιων χρήσεων 
, βιομηχανική παραγωγή , οικιστική ανάπτυξη. 
Άλλες χρήσεις του νερού ( ανταγωνιστικές ) , όπως 
άρδευση , κατάντη κίνηση ποταμού. 
Μελλοντικά σχέδια ανάπτυξης στην περιοχή. 
Υπάρχοντα μέτρα προστασίας της περιοχής 
υδροληψίας. 
 

Υπόγεια νερά.  
Ελεύθερος ή υπό πίεση υδροφορέας , υδρολογία , 
περιοχή τροφοδοσίας. 
Ταχύτητα και διεύθυνση υπόγειας ροής, 
επιφανειακή προστασία.  
Στοιχεία γεωτρήσεων , βάθος άντλησης. 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  
Ε.Δ.Ε.Υ.Α. 

Δ.1. ΣΧΕΔΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΕΡΟΥ.  
Αναγνώριση κινδύνων.  
  
Το επόμενο βήμα είναι η αναγνώριση των κινδύνων στην περιοχή της υδροληψίας. Αυτοί μπορεί να 
είναι λίγοι ή πολλοί , ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούν και τις ανθρώπινες δραστηριότητες. 
  
Απότομες μεταβολές στην ποιότητα του νερού οι οποίες οφείλονται σε καιρικά φαινόμενα και σε 
δραστηριότητες στην υδρολογική λεκάνη. 
Μόλυνση του νερού που οφείλεται σε σημειακές εκφορτίσεις , όπως λύματα , εργοστασιακά 
απόβλητα , νερά που διέρχονται από ενεργά ή ανενεργά μεταλλεία , εκσκαφές , ΧΑΔΑ κ.λ.π.  
Μόλυνση από εντατικές καλλιέργειες που μπορεί να οφείλεται στην υπερβολική χρήση λιπασμάτων , 
φυτοφαρμάκων. Έντονη κτηνοτροφία που συγκεντρώνει σε συγκεκριμένα σημεία μεγάλες ποσότητες 
απεκκριμάτων των ζώων. 
Μόλυνση από δραστηριότητες αναψυχής και από την παρουσία άγριων ζώων. 
Ανεπαρκής προστασία της πηγής και του σημείου υδροληψίας. 
Στρωμάτωση , ευτροφισμός σε επιφανειακή αποθήκευση νερού ( λίμνη ). 
  
Εκτίμηση επικινδυνότητας.  
  
Το επόμενο βήμα είναι η εκτίμηση της επικινδυνότητας που σχετίζεται με κάθε κίνδυνο που έχει 
αναγνωριστεί στο προηγούμενο στάδιο. Η εκτίμηση μπορεί να γίνει με δύο τρόπους : με βάση την 
πιθανότητα που υπάρχει για να προκύψει ένα γεγονός και μπορεί να  περιγραφεί ποιοτικά και με βάση 
τη σοβαρότητα των αποτελεσμάτων του γεγονότος και μπορεί να περιγραφεί ποιοτικά ή ποσοτικά. 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  
Ε.Δ.Ε.Υ.Α. 

 Δ.1. ΣΧΕΔΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΕΡΟΥ.  
Μέτρα ελέγχου – προστασίας.  

  
Μετά οι κίνδυνοι ιεραρχούνται και για τους σημαντικότερους από αυτούς λαμβάνονται μέτρα 
πρόληψης. Κάποιοι κίνδυνοι αναγκαστικά αντιμετωπίζονται στα έργα επεξεργασίας κατάντη ,ενώ 
κάποιοι άλλοι είναι αρκετά μικροί ώστε να μπορούν να παραβλεφθούν.  
  
Εφαρμογή ενός σχεδίου διαχείρισης της περιοχής υδροληψίας με στόχο να προστατέψει επιφανειακά 
και υπόγεια νερά : 
  

o Έλεγχος κάθε απορροής που καταλήγει στον ταμιευτήρα. 
o Ειδικοί περιορισμοί για βιομηχανικά , χημικά , φυτοφάρμακα κ.λ.π. και τακτικός έλεγχος. 

  
Η δημιουργία κατάλληλων κανονισμών και νομοθεσίας , ώστε μελλοντικά θα απαγορεύσει  ενέργειες , 
οι οποίες θα δημιουργήσουν συγκεκριμένους κινδύνους .  
  
Προστασία στην υδροληψία με :  
  
oΑσφάλεια για πρόληψη από ανεπιθύμητες ενέργειες προερχόμενες από ανθρώπους ή ζώα ( φράκτες 
κ.λ.π. )  
oΑντλήσεις από γύρω περιοχές κατόπιν σχεδιασμού , προστασία γεωτρήσεων. 
  
Κατάλληλος προγραμματισμός και διαχείριση των δυνατοτήτων στην υδροληψία , έτσι ώστε να 
ελαχιστοποιούνται τα προβλήματα από στρωμάτωση , ευτροφισμό. 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  
Ε.Δ.Ε.Υ.Α. 

 Δ.1. ΣΧΕΔΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΕΡΟΥ.   
Oριοθέτηση τριών ζωνών προστασίας.  
 
Η Ζώνη  Ι  ( Απόλυτης Προστασίας): η άμεση γειτονιά των έργων υδροληψίας.  
Απαγορεύεται κάθε δραστηριότητα. Η αντίστοιχη έκταση πρέπει να απαλλοτριώνεται , να περιφράζεται 
και να προστατεύεται από την κατάκλιση επιφανειακών νερών. Επιτρέπεται  δασοκάλυψη – γρασίδι. 
 
Η Ζώνη ΙΙ ( Μικροβιολογικής προστασίας ή ζώνη των 50 ημερών ):συνορεύει εσωτερικά με την Ι και 
εξωτερικά με την ΙΙΙ.  
Προστατεύει τα έργα υδροληψίας από μόλυνση και ρύπανση. Απαγορεύεται κάθε κατασκευαστική 
δραστηριότητα , οικιστική εγκατάσταση , λατόμευση , απόθεση σκουπιδιών , βιομηχανικών ή χημικών 
προϊόντων , διάθεση αστικών ή βιομηχανικών αποβλήτων , τουριστική εγκατάσταση , λειτουργία 
χώρων στάθμευσης οχημάτων , χρήση ζωικών λιπασμάτων , εφόσον υπάρχει πιθανότητα 
επιφανειακής έκπλυσής τους προς τη Ζώνη Ι. Επιτρέπεται η χάραξη πεζοδρόμων και δρόμων και οι 
γεωργικές καλλιέργειες με φυσική λίπανση. 
 
Η Ζώνη ΙΙΙ ( Χημικής Προστασίας ) : περιβάλλει τη Ζώνη ΙΙ και φθάνει μέχρι τον υδροκρίτη της 
υπόγειας υδρολογικής λεκάνης. ( Υποζώνη ΙΙΙΑ αν εύρος < 2 Km, Υποζώνη ΙΙΙΒ αν εύρος >2 Km). 
Προστατεύεται από ρύπους , που είναι αδύνατο να εξουδετερωθούν από την αυτοκαθαριστική 
ικανότητα του εδάφους. Απαγορεύεται η διάθεση αποβλήτων για γεωργική λίπανση , η κατασκευή 
εγκαταστάσεων επεξεργασίας  αποβλήτων , η εγκατάσταση χωματερών , διυλιστηρίων 
πετρελαιοειδών , σταθμών βενζίνης ,  νεκροταφείων , η παραγωγή ανεπεξέργαστων αποβλήτων ,  η 
μεταφορά καυσίμων κ.ά. Επιτρέπεται κάθε γεωργική δραστηριότητα , εγκατάσταση οικισμών με 
στεγανό δίκτυο αποχέτευσης και βιομηχανικών μονάδων  με αβλαβή για το πόσιμο νερό προϊόντα .  
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  
Ε.Δ.Ε.Υ.Α. 

 Δ.1. ΣΧΕΔΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΕΡΟΥ.  
 Αξιολόγηση μικροβιολογικού κινδύνου πηγής . 
  
 Η πλέον αποτελεσματική μέθοδος αξιολόγησης του μικροβιολογικού κινδύνου ( MRA ) προτείνεται 

από την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας ( ΠΟΥ ) και περιλαμβάνει τον συνδυασμό της εκτίμησης του 
υγειονομικού κινδύνου ( Επιτόπια Υγειονολογική Αναγνώριση , ΕΥΑ ) και των σχετικών 
μικροβιολογικών αναλύσεων .  

ΙΙ Διαγνωστικές παρατηρήσεις για την εκτίμηση του κινδύνου Κίνδυνος 
1. Είναι η φυσική πηγή νερού απροστάτευτη χωρίς να υπάρχει 

λιθοδομή , τσιμεντένιος τοίχος ή υδατοσταγής δεξαμενή και 
επομένως ανοιχτή στην επιφανειακή μόλυνση;  

Ν/Ο 

2. Η λιθοδομή προσφέρει ελαττωματική προστασία στην πηγή; Ν/Ο 
3. Εφόσον υπάρχει υδατοστεγής δεξαμενή , υπάρχει ένα 

ανθυγιεινό κάλυμμα επιθεώρησης πάνω στην λιθοδομή; 
Ν/Ο 

4. Η υδατοστεγής δεξαμενή περιέχει μολυσμένη λάσπη ή ζώα ; Ν/Ο 
5.  Αν υπάρχει αγωγός αερισμού της πηγής , είναι ανθυγιεινός; Ν/Ο 
6. Αν υπάρχει σωλήνας υπερχείλισης , είναι ανθυγιεινός; Ν/Ο 
7. Υπάρχει περιοχή γύρω από την πηγή που δεν είναι φραγμένη; Ν/Ο 
8. Μπορούν τα ζώα να πλησιάσουν σε απόσταση 10 μέτρων  από 

την πηγή; 
Ν/Ο 

9. Υπάρχει έλλειψη πάνω από την πηγή ενός χαντακιού εκτροπής 
των επιφανειακών νερών , ή αν υπάρχει , είναι μη λειτουργικό; 

Ν/Ο 

1
0.  

Υπάρχουν αποχωρητήρια ψηλά στον λόφο; Ν/Ο 

Μέγεθος 
κινδύνου 

Κίνδυνος 

0 Κανένας 
παρατηρούμενος 
κίνδυνος 

1-3 Μικρός κίνδυνος 
4-6 Μεσαίος κίνδυνος 

7-10 Μεγάλος κίνδυνος 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  
Ε.Δ.Ε.Υ.Α. 

 Δ.1. ΣΧΕΔΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΕΡΟΥ. 
Αριθμός αποικιών 

ανά 100 ml 
Κατηγορίες Κατηγορία κινδύνου 

      
0 Α (μπλε) Σε συμφωνία με την 

Π.Ο.Υ. 
1-10 Β (πράσινο) Μικρός κίνδυνος 
10-100 Γ (κίτρινο) Μεσαίος κίνδυνος 
100-1000 Δ (πορτοκαλί) Μεγάλος κίνδυνος 
> 1000 Ε ( κόκκινο) Πολύ μεγάλος 

κίνδυνος 

Αξιολόγηση του κινδύνου 
υδατογενούς επιδημίας 
και της προτεραιότητας 

των δράσεων. 

Αξιολόγηση προστασίας  
των πηγών.  

Γίνεται συνδυασμός της 
βαθμολογίας της επιτόπιας 
υγιεινολογικής αναγνώρισης 
και των κατηγοριών ΚΚΠ και 
καταμετρείται η συχνότητα 
των συνδυασμών αυτών. Οι 
συνδυασμοί παρέχουν τον 
κίνδυνο υδατογενών 
επιδημιών , ο οποίος με τη 
σειρά του καθορίζει την 
προτεραιότητα των μέτρων 
που πρέπει να ληφθούν. 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  
Ε.Δ.Ε.Υ.Α. 

 Δ.2. ΤΗΛΕΛΕΓΧΟΣ – ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 

Για την καλύτερη εποπτεία και διαχείριση των  δικτύων  Ύδρευσης – Αποχέτευσης που διαχειρίζονται , 
απαραίτητη είναι η ύπαρξη ενός συστήματος Τηλεελέγχου – Τηλεχειρισμού. Το σύστημα αυτό διαθέτει 
την ικανότητα να μεταφέρει ολόκληρη την λειτουργία των  συνδεδεμένων  με το σύστημα 
εγκαταστάσεων  στην οθόνη του Η/Υ με γραφικό τρόπο και να παρουσιάζει όλα τα γεγονότα την στιγμή 
που συμβαίνουν     ( real time ).  

 Καλύτερη εποπτεία και λειτουργία των  δικτύων  με 
αποτέλεσμα την καλύτερη λειτουργία των , την 
έγκαιρη διάγνωση βλαβών,  κ.λ.π. 

 Εξοικονόμηση Ενέργειας και Φυσικών Πόρων με 
την αυτοματοποίηση των αντλιοστασίων , και την 
μείωση των διαρροών. 

 Βελτιστοποίηση του κόστους λειτουργίας η οποία 
προκύπτει από την εξοικονόμηση ενέργειας και 
φυσικών πόρων. 

 Βελτιστοποίηση του κόστους Συντήρησης των 
δικτύων , λόγω έγκαιρης διάγνωσης των βλαβών 
και επεμβάσεων , μετά από παρακολούθηση της 
συνολικής λειτουργίας των .  
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  
Ε.Δ.Ε.Υ.Α. 

 Δ.2. ΤΗΛΕΛΕΓΧΟΣ – ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 

 Γεωτρήσεων , με τα εξής επί μέρους  στοιχεία  : 
  

1. Παροχή νερού , πίεση αγωγού  
2. Ένταση αποροφούμενου ρεύματος 
3. Στάθμη νερού γεώτρησης , κατάσταση διαφράγματος  
4. Κατάσταση αντλίας , βανών 
5. Ξηρά λειτουργία αντλίας 
6. Τα απαραίτητα ηλεκτρικά σήματα από τον ηλεκτικό πίνακα .   
7. Αριθμός εκκινήσεων αντλίας , ώρες λειτουργί 
8. Έλεγχος παραβίασης εγκατάστασης 

Δεξαμενών , με τα εξής επί μέρους 
στοιχεία δυνατής εμφάνισης :  
  
1.Ποσότητα νερού στην δεξαμενή 
2.Παροχή εξόδου , κατάσταση 
Ηλεκτροβάνας  
3.Τα απαραίτητα ηλεκτρικά σήματα 
από τον ηλεκτρικό πίνακα : 
Ασυμμετρία φάσεων , Σφάλμα 24 V , 
Γενικός διακόπτης κ.λ.π.  
4.Έλεγχος παραβίασης χώρου 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  
Ε.Δ.Ε.Υ.Α. 

Δ.2. ΤΗΛΕΛΕΓΧΟΣ – ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ  

Ο αυτοματισμός του εσωτερικού υδραγωγείου της πόλης , επιτυγχάνεται με την ολοκλήρωση 
ανάλογα της έκτασης του δικτύου , αριθμού σταθμών διαρροών και σε συγκεκριμένα σημεία του 
εκάστοτε εσωτερικού  δικτύου ύδρευσης  , που συνήθως είναι οι πρωτεύοντες κόμβοι του δικτύου.  

Κάθε ένας από αυτούς τους Τοπικούς Σταθμούς Ελέγχου , 
στέλνει ή μπορεί να στείλει , τα εξής στοιχεία στον ΚΣΕ : 
  
1.Παροχή νερού 
2.Πίεση Αγωγού 
3.Ποσότητα υπολειμματικού χλωρίου 
4.Κατάσταση ηλεκτρικής τροφοδοσίας  
5.Υπερχείλιση φρεατίου 

Τα δεδομένα που συλλέγονται αποθηκεύονται στην 
μνήμη του Η/Υ και μπορούν να χρησιμοποιηθούν από 
τον χρήστη με την μορφή γραφημάτων , από την μελέτη 
των οποίων μπορούμε να βγάλουμε κρίσιμα 
συμπεράσματα για την λειτουργία του συστήματος που 
παρακολουθεί. 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  
Ε.Δ.Ε.Υ.Α. 

 Δ.2.ΤΗΛΕΛΕΓΧΟΣ–ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ 

Ως Μαθηματικό μοντέλο νοείται ένα σύνολο 
υποθέσεων σχετικών με τη λειτουργία ενός συστήματος 
, εκφρασμένων υπό μορφή μαθηματικών ή λογικών 
σχέσεων μεταξύ των αντικειμένων του συστήματος και 
κωδικοποιημένων σε γλώσσα υπολογιστή. 
  
Η ακριβής Επίλυση αυτού του μοντέλου , αφορά την  
εύρεση της απόκρισης  y , ενός συστήματος ως 
συνέπεια συγκεκριμένης φόρτισης , x , με εφαρμογή 
ενός μαθηματικού μοντέλου y = F(x). 

Ως Προσομοίωση γενικά χαρακτηρίζεται μία τεχνική μίμησης ενός συστήματος , όπως εξελίσσεται 
στον χρόνο.  
 
Ειδικότερα , ως προσομοίωση δικτύου , χαρακτηρίζεται η υδραυλική επίλυσή του σε συνθήκες 
μεταβαλλόμενης φόρτισης , δηλαδή διαφορετικής κατανάλωσης , επιμερισμένη στους επί μέρους 
κόμβους του δικτύου .  
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Πεδία εφαρμογής μοντέλων ανάλυσης δικτύων.  
  
Σχεδιασμός νέου δικτύου : Παρέχεται στον μελετητή η δυνατότητα να διαστασιολογήσει ένα δίκτυο 
δεδομένης διάταξης ,  ή ακόμα και να εξετάσει εναλλακτικές διατάξεις δικτύου , προσδιορίζοντας τα 
χαρακτηριστικά μεγέθη των δεξαμενών , αγωγών ( υλικό , κλάση , διάμετρος ) και ειδικών διατάξεων ( 
αντλιοστάσια , μειωτές πίεσης , κ.λ.π.) , με τρόπο ώστε να πληρούνται οι υδραυλικές απαιτήσεις ( 
παροχές , ελάχιστες και μέγιστες πιέσεις ) και να ελαχιστοποιείται το κόστος. 

Διαχείριση υφιστάμενου δικτύου : Παρέχεται στον 
φορέα του δικτύου ( π.χ. ΔΕΥΑ ) η δυνατότητα να 
παρακολουθεί την λειτουργία του σε πραγματικό χρόνο , 
ελέγχοντας τη διακύμανση των παροχών και πιέσεων , 
ώστε να εντοπίζει προβλήματα βλαβών και διαρροών. 
Εξετάζονται ακόμα σενάρια εναλλακτικών δυνατοτήτων 
τροφοδοσίας . Στην περίπτωση της  αντικατάστασης 
παλαιών αγωγών , είναι δυνατή η εύρεση της βέλτιστης 
τεχνοοικονομικά επιλογής.  

Επέκταση υφιστάμενου δικτύου : Κοστολογούνται  τα 
απαιτούμενα έργα ( τόσο του νέου όσο και του 
υφιστάμενου δικτύου ) , επιλέγοντας την κατάλληλη 
πολιτική για την ανάκτηση του κόστους των έργων στην 
περιοχή επέκτασης.  
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Προσαρμογή μοντέλου υφιστάμενου δικτύου – Διαχείριση απωλειών.  
  
Eπιβάλλεται για τη διαχείριση ενός υφιστάμενου δικτύου καθώς και τον σχεδιασμό μελλοντικών 
επεκτάσεών του. 
  
Προϋπόθεση είναι η απογραφή του υφιστάμενου δικτύου και η συλλογή των αρχείων των 
υδρομετρητών όλων των καταναλωτών .   
  
Σχηματοποιείται το μοντέλο, και οι παροχές εξόδου προκύπτουν από τις πραγματικές καταναλώσεις. 
  
Το μοντέλο που διαμορφώνεται πρέπει να προσαρμοστεί στις πραγματικές συνθήκες λειτουργίας 
του δικτύου. Η εν λόγω διαδικασία ονομάζεται ρύθμιση του μοντέλου.  
  
Η ρύθμιση προϋποθέτει πολλαπλές επιλύσεις του μοντέλου , ώσπου η απόκλιση των 
αποτελεσμάτων του σε σχέση με τις πραγματικές ( μετρούμενες ) τιμές να είναι αποδεκτή. 
Αποκλίσεις αναμένονται , εξ’ αιτίας Αβεβαιότητας στον καθορισμό της μορφής του δικτύου , 
Θραύσεων  αγωγών και παράνομων  συνδέσεων  ( σφαλμάτων στην εκτίμηση των παροχών εξόδου 
) , Δυσκολιών  εκτίμησης συντελεστών τραχύτητας. 
Η διαχείριση των απωλειών βασίζεται στις κατευθύνσεις που δίνει ο Διεθνής Σύνδεσμος Νερού ( IWA 
– International Water Association ) . 

Δείγμα του τρόπου υπολογισμού του μη ανταποδοτικού νερού φαίνεται στον πιο κάτω πίνακα. 
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Τιμολογημένη - 
μετρημένη 

κατανάλωση (Α8)

Νερό που δεν 
εισπράττεται        

Α23

Μη τιμολογημένη - 
μετρημένη 

κατανάλωση (Α11)

Μη τιμολογημένη - μη 
μετρημένη 

κατανάλωση (Α12)

Παράνομη 
κατανάλωση (Α16)

Ανακρίβεια μετρητών 
Λάθη μετρήσεων      

(Α17)

Τιμολογημένη - μη 
μετρημένη 

κατανάλωση (Α9)

Νερό που 
αποδίδει έσοδα 
και εισπράττεται 

(Α24=Α8+Α9-
Α23)

ΥΔΑΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ (κ.μ.) - Αναφορά (IWA)

Νόμιμη 
κατανάλωση 

(Α14 =             
=Α10+Α13)

Εισαγόμενο 
νερό στο 
Δίκτυο                                                         
(Α3)

Απώλειες 
νερού                   

(Α15=Α3-Α4)

Τιμολογούμενη 
νόμιμη 

κατανάλωση 
(Α10=Α8+Α9)

Μη-
τιμολογούμενη 

νόμιμη 
κατανάλωση 

(Α13=Α11+Α12
)

Φαινόμενες 
απώλειες 

(Α18=Α16+Α17
)

Πραγματικές απώλειες (Α19=Α15-Α18)

Μη ανταποδοτικό 
νερό (NRW) 

(A21=A3-A24-
A23)
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ΣΤΟΙΧΕΩΝ  

Η επεξεργασία των αποτελεσμάτων ενός συστήματος τηλεελέγχου – τηλεχειρισμού , 
καταγεγραμμένα όλα στην βάση του εκάστοτε SCADA , μπορεί να δώσει πληθώρα πληροφοριών για 
κρίσιμες υδραυλικές παραμέτρους , οι τιμές των οποίων παίζουν καθοριστικό ρόλο στον σχεδιασμό , 
την λειτουργία , τον έλεγχο και την ανάγκη βελτιστοποίησης των εσωτερικών και εξωτερικών δικτύων 
ύδρευσης.  

1.Η εξερχόμενη παροχή από μία δεξαμενή , ως εισαγωγή σε υδραυλική ζώνη , σε επίπεδο 
ημέρας. 

Η εξερχόμενη παροχή από μία δεξαμενή ανά ώρα , σε  m3/h , μπορεί να παρέχει πληροφόρηση , 
μεταξύ των άλλων :  
  
Α. Για την μέση , την μέγιστη , την ελάχιστη παροχή ημέρας και την συνολική παροχή της 
υδραυλικής ζώνης , για τον καθορισμό του τρόπου , του χρόνου και του ρυθμού πλήρωσης της 
δεξαμενής .  

Β. Τον  προσδιορισμό του pattern , δηλαδή του προφίλ της ωριαίας κατανάλωσης , ως ποσοστό της 
μέσης , απολύτως αναγκαίο δεδομένο εισόδου κάθε υδραυλικού μοντέλου , για την προσομοίωση 
του δικτύου.  
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ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ  

ΩΡΑ ΜΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗ ΑΝΑ ΩΡΑ
00-01 201
01-02 150
02-03 119
03-04 111
04-05 109
05-06 115
06-07 174
07-08 288
08-09 341
09-10 332
10-11 351
11-12 317
12-13 313
13-14 319
14-15 327
15-16 309
16-17 298
17-18 316
18-19 361
19-20 307
20-21 312
21-22 311
22-23 285
23-00 263

ΜΕΣΕΣ ΩΡΙΑΙΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 7-8-2014

MAX 361,00 
MIN 109,00 
AVERAGE 263,71 
SUM 6.329,00 
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ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
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ΜΕΣΕΣ ΩΡΙΑΙΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 7-8-2014

ΜΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗ ΑΝΑ ΩΡΑ
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ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
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ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
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ΠΟΣΟΣΤΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΝΑ ΩΡΑ

Εξυπακούεται ότι όλα τα παραπάνω 
πρέπει να βρίσκονται σε συμφωνία με 
τα αντίστοιχα εξαγόμενα του 
υδραυλικού μοντέλου , με τις όποιες 
δυνατές αποκλίσεις μπορεί και να 
υπάρχουν , τόσο για την παροχή 
εξόδου ,  

Όσο και για το προφίλ της ωριαίας κατανάλωσης  
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2. Η εξερχόμενη παροχή από μία δεξαμενή , ως εισαγωγή σε υδραυλική ζώνη , σε επίπεδο 
έτους. 
  
Η επεξεργασία σε επίπεδο μήνα , από μία πραγματική δεξαμενή , για όλο το 2014 , με το άθροισμα 
των επί μέρους παροχών ημέρας , αποτελεί τον προπομπό για τον καθορισμό των παροχών εισόδου 
στην ζώνη σε επίπεδο έτους και στην συνέχεια την αρχή δημιουργίας χαρακτηριστικών χρονοσειρών. 
Τα παραπάνω είναι απαραίτητα , τόσο για τον προγραμματισμό των συντηρήσεων των γεωτρήσεων 
σε επίπεδο έτους, όσο και για την μελέτη διαχείρισης του νερού , σε βάθος χρόνου. 

ΜΗΝΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΜΗΝΑ ΣΕ M3 .
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 7.144,00 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 7.487,00 
ΜΑΡΤΙΟΣ 7.328,00 
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 7.398,00 

ΜΑΙΟΣ 7.480,00 
ΙΟΥΝΙΟΣ 7.510,00 
ΙΟΥΛΙΟΣ 7.524,00 

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 7.711,00 
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 7.668,00 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 7.269,00 
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 6.921,00 
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 6.981,00 

MO= 7.368,42 

 ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΤΟΥΣ 2014 ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ  ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ , ΑΝΑ ΜΗΝΑ
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ΑΓ 1 ΑΓ 2 ΣΙΓΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

33

TENN. CL.

ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 2 

317

ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 

114 47 58 65

317
ΑΝΤΛΙΟΣΤ. ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 

ΠΡΟΣ  ΠΟΛΗ 

Ένα σωστά οργανωμένο εξωτερικό 
υδραγωγείο μίας πόλης , περιλαμβάνει το 
σημείο υδροληψίας , ( γεώτρηση ή πηγή ) , 
τους αγωγούς μεταφοράς  στο πιθανό μεσο – 
αντλιοστάσιο άντλησης , τον επόμενο 
καταθλιπτικό αγωγό , την δεξαμενή 
αποθήκευσης κατάλληλου όγκου και τον 
αγωγό εξόδου αυτής , πριν την κατανάλωση. 
  
Σε όλη αυτή την πορεία , ένα στεγανό 
εξωτερικό υδραγωγείο στο σύνολό του , 
παρουσιάζει μηδενικές απώλειες. 
  
Βασική προϋπόθεση για τον έλεγχο των 
διαρροών και των εξωτερικών δικτύων , 
αποτελεί η τοποθέτηση υδρομέτρων ( 
παροχομέτρων ) , στις γεωτρήσεις. 
  
Μία τυπική μορφή ενός εξωτερικού 
υδραγωγείου φαίνεται στην διπλανή επόμενη 
εικόνα , με τις  αναγκαίες θέσεις  τοποθέτησης 
παροχομέτρων.  
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ΓΡΑΜΜΗ 2 ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ 
ΜΕΤΡΗΣΗ ΝΕΑ ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 

ΣΕ m3

ΜΕΣΗ 
ΠΑΡΟΧΗ ΣΕ 

m3/h

ΠΑΡΟΧΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΓΡΑΜΜΗΣ 2 , ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 , ΣΕ Μ3.

ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ 1 8.613.020 8.694.860 81.840 113,67 

ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ 2 2.326.950 2.361.090 34.140 47,42 

Ν. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 688.140 687.900 46.800 65,00 

ΤΕΝΝΙΣ ΚΛΑΜΠ 129.030 152.609 23.579 32,75 

ΣΙΓΗΣ 7.156.940 7.198.580 41.640 57,83 

6.256.720 6.465.130 208.410 289,46 ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΑΓ. 
ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 

ΓΕ
ΩΤ

ΡΗ
ΣΕ

ΙΣ

Οι συνεχείς και συστηματικές παροχομετρήσεις  των γεωτρήσεων , δίνουν την δυνατότητα γνώσης:  
  
Α. Της προσφερόμενης συνολικά παροχής στο όλο υδρευτικό σύστημα , της κάθε γεώτρησης 
ξεχωριστά.  
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Β. Της προσφερόμενης συνολικά παροχής στο όλο υδρευτικό σύστημα , της κάθε γραμμής ξεχωριστά. 
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Γ. Της προσφερόμενης συνολικά παροχής στο όλο υδρευτικό σύστημα , του συνόλου των γραμμών 
του εξωτερικού δικτύου , προκειμένου να συσχετισθεί μετά με τις παρεχόμενες ποσότητες στο 
εσωτερικό δίκτυο , τις καταγραφόμενες ,  τις μη καταγραφόμενες και το εν γένει μη τιμολογούμενο 
νερό. 
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ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ 

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ , ΓΡΑΜΜΗΣ 2 , ΕΤΟΥΣ 2013.

Ειδικότερα, η ποιοτική διερεύνηση των επί μέρους πινάκων και διαγραμμάτων , των παροχών 
των γεωτρήσεων , είτε ξεχωριστά για κάθε μία , είτε συνολικά , ανά έτος μπορούν και δίνουν 
στοιχεία , βελτιωμένης ή όχι λειτουργάς του εσωτερικού δικτύου , συναρτήσει πάντα των 
επενδύσεων για εξυγίανση των δικτύων , σε όλα τα προηγούμενα έτη. 
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ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΓΡΑΜΜΗΣ 2 , ΕΤΟΥΣ 2013

ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ 1 ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ 2 Ν. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΕΝΝΙΣ ΚΛΑΜΠ ΣΙΓΗΣ
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ΕΤΗ 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

ΣΥΝΟΛΟ 9.242.013 9.246.207 9.181.717 8.628.401 8.414.388 8.324.469 8.058.261 7.719.231 

ΓΡΑΜΜΗ 1 3.603.140 4.151.940 4.286.040 3.327.400 3.321.420 3.440.044 3.230.930 3.324.792 

ΓΡΑΜΜΗ 2 3.347.880 2.995.502 2.903.700 2.713.240 2.664.990 2.681.450 2.745.930 2.499.236 

ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ 1.848.110 1.751.260 1.466.970 1.527.180 1.488.540 1.479.480 1.394.940 1.180.392 

ΜΠΑΤΑΝΙΑ 338.658 335.156 473.559 421.906 863.383 651.972 620.860 641.480 

40ΚΑΒΑΚΙΑ 104.225 12.349 51.448 38.675 76.055 71.523 65.601 73.331 

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ , ΑΝΑ ΕΤΟΣ 
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Οι ΔΕΥΑ της χώρας , μετά και την έγκριση και δημοσίευση των Σχεδίων Διαχείρισης των Λεκανών 
Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος που τις αφορά , καλούνται για την σύνταξη Σχεδίων 
Ύδρευσης ( Masterplan ) , περιοχής ευθύνης των. 

Ακόμα και στην περίπτωση που κάτι τέτοιο είχε ήδη πραγματοποιηθεί από κάποια ΔΕΥΑ , πριν την 
ψήφιση και εφαρμογή του Νόμου «Καλλικράτης» , τώρα είναι υποχρεωμένη να επικαιροποιήσει το 
εν λόγω αρχικό σχέδιο , συμπεριλαμβάνοντας και όλες τις Τ.Κ. του νέου διευρυμένου Δήμου της 
περιοχής της. 

Στις  επόμενες παραγράφους αναπτύσσεται ο τρόπος 
και η διαδικασία , μέσα από την οποία , μία 
πολυκριτιριακή ανάλυση , στηριγμένη σε 
περιβαλλοντικά , λειτουργικά , τεχνικά , οικονομικά , 
αισθητικά και χρονικά κριτήρια , βοήθησε στην 
συγκριτική αξιολόγηση και τελική επιλογή της βέλτιστης 
τεχνικοοικονομικής λύσης , σ’ ένα πολύ συγκεκριμένο 
και υπαρκτό πρόβλημα που ανέκυψε και αφορούσε την 
ομαλή υδροδότηση μιας Τ.Κ. , μετά την ξαφνική άνοδο 
της περιεκτικότητας του νερού της γεώτρησής της , σε 
As .  
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Η κατ’ αρχήν υδρογεωλογική μελέτη που εκπονήθηκε για την περιοχή , αναζήτησε το αίτιο της 
ύπαρξης του As στην περιοχή , με το πλέον πιθανό τελικώς σενάριο να οδηγεί το αίτιο της ρύπανσης , 
στην διάβρωση πυριγενών πετρωμάτων που κυριαρχούν σε μεγάλα υψόμετρα , ανάντι  της 
συγκεκριμένης περιοχής. 

Στην συνέχεια προσεγγίσθηκε ο 
εξυπηρετούμενος πληθυσμός για τις 
4 αυτές Τ.Κ. με : 
  
Α. Την μέθοδο των πυραμίδων και 
τελικό αποτέλεσμα τον αριστερό  
πίνακα .  

Οικισμοί 
Πενταετείς προβολές 

2011 2016 2021 2026 2031 2036 

Μητρούσι 1479 1376 1265 1152 1050 960 

Κάτω Μητρούσι 472 439 404 368 335 306 

Προβατάς 1099 1023 940 856 780 713 

Μονοκκλησιά 311 289 266 242 221 202 

Άνω Καμήλα 682 635 584 531 484 443 

Τοπικές 

Κοινότητες 
Οικισμοί 

Μόνιμος 

Πληθυσμός 
Πρόβλεψη Πρόβλεψη Πρόβλεψη 

2011 2016 2026 2036 

Μητρουσίου 
Μητρούσι 1479 1517 1594 1676 

Κάτω Μητρούσι 472 484 509 535 

Προβατά Προβατάς 1099 1127 1185 1245 

Μονοκκλησιάς Μονοκκλησιά 311 319 336 353 

Άνω Καμήλας Άνω Καμήλα 682 700 735 773 

Σύνολο 4043 4147 4359 4582 

B. Tην μέθοδο του 
ανατοκισμού , με ποσοστό 
αύξησης 0,5% και τελικό 
αποτέλεσμα τον δεξιό  
πίνακα :  
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Υπολογίσθηκε το νερό που 
χρειάζονται οι παραπάνω 
Τ.Κ. στα επόμενα χρόνια 
με βάση :  
  
Α. Τον φάκελο Υδρευτικής 
κατάστασής των .  
 
Β. Την Κ.Υ.Α. με Α.Π. 
Δ11/Φ16/8500/91 ( ΦΕΚ 
174 Β ) , που αφορά τον 
προσδιορισμό κατώτατων 
ορίων ποσοτήτων για την 
ορθολογική χρήση νερού 
στην ύδρευση , ( 250 l / 
κάτοικο / ημέρα ) και 
 
Γ. Τις πραγματικές 
μετρήσεις και για όσο 
χρόνο αυτές τις Τ.Κ. τις 
διαχειρίζεται η  Δ.Ε.Υ.Α.  

Τοπ
ικές 
Κοι
νότ
ητες 

Φ.Υ.Κ. Υπολογισμός υδρευτικών αναγκών - ΚΥΑ Μετρήσεις 2010 2030 2011 2016 2026 2036 

Κ.Π. Π.Α. Κ.Π. Π.Α. Κ.Π. Π.Α. Κ.Π. Π.Α. Κ.Π. Π.Α. Κ.Π. Π.Α. Κ.Π. Π.Α. 
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Κ.Π. → Κανονική Περίοδος, Π.Α. → Περίοδος αιχμής, οι τιμές είναι σε m3/day 
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• Γεώτρηση Μητρουσίου → 70 m3/hr  
• Γεώτρηση Προβατά → 63 m3/hr  
• Γεώτρηση Μονοκκλησιάς → 53 m3/hr  
• Γεώτρηση Άνω Καμήλας → 50 m3/hr 
  
Συντάχθηκε ο επόμενος Πίνακας , με τις απαιτούμενες ώρες λειτουργίας των γεωτρήσεων για την 

κάλυψη των υδρευτικών αναγκών όλων των Τ.Κ.  
Τοπικέ

ς 
Κοινότ

ητες 

Φ.Υ.Κ. Υπολογισμός υδρευτικών αναγκών - ΚΥΑ 
Μετρήσεις 

2010 2030 2011 2016 2026 2036 

Κ.Π. Π.Α. Κ.Π. Π.Α. Κ.Π. Π.Α. Κ.Π. Π.Α. Κ.Π. Π.Α. Κ.Π. Π.Α. Κ.Π. Π.
Α. 

Μητρο

υσίου 
9.7 14.6 9.3 13.9 8.7 13.1 8.9 13.4 9.4 14.1 9.9 14.8 13.8 19.

8 

Προβα

τά 
6.0 9.0 4.9 7.5 5.5 8.2 5.6 8.4 5.9 8.8 6.2 9.3 13.4 15.

7 

Μονοκ

κλησιά

ς 

2.1 3.0 1.5 2.3 1.8 2.8 1.9 2.8 2.0 3.0 2.1 3.1 3.9 8.9 

Άνω 

Καμήλ

ας 

4.8 7.3 5.3 7.9 4.3 6.4 4.4 6.6 4.6 6.9 4.8 7.2 4.4 8.0 

Οι παροχές των γεωτρήσεων με βάση τις οποίες προσδιορίστηκαν οι απαιτούμενες ώρες λειτουργίας είναι:  
Μητρούση → 70 m3/hr, Προβατάς → 63 m3/hr, Μονοκκλησιά → 53 m3/hr & Άνω Καμήλα → 50 m3/hr (οι τιμές είναι σε ώρες) 
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Ως μέγιστος χρόνος λειτουργίας των γεωτρήσεων τίθενται οι 19 ώρες , για λόγους ασφάλειας 
χωρίς υπεράντληση. Επομένως οι γεωτρήσεις των υπολοίπων οικισμών ήταν εφικτό να αυξήσουν 
το χρόνο λειτουργίας τους και να παρέχουν μεγαλύτερες ποσότητες νερού. Με βάση αυτά τα 
δεδομένα καταρτίστηκε ο παρακάτω πίνακας, με την δυνατότητα για επιπλέον λειτουργία των 
υφιστάμενων γεωτρήσεων και με την μέγιστη επιπλέον ποσότητα νερού που μπορεί να αντληθεί 
και να αξιοποιηθεί για υδρευτικές ανάγκες.    

Γεωτρήσεις 
οικισμών 

Παροχή 
m3/hr 

Ώρες λειτουργίας Δυνατότητα για επιπλέον 
λειτουργία (μέχρι 19 ώρες) 

Επιπλέον  ποσότητα νερού 
(m3/day) 

Κ.Π. Π.Α. Κ.Π. Π.Α. Κ.Π. Π.Α. 

Προβατά Β 63 13.4 15.7 5.6 3.3 352.8 207.9 

Προβατά Ε 30 0.0 0.0 19.0 19.0 570.0 570.0 

Μονοκκλησιάς 53 3.9 8.9 15.1 10.1 800.3 535.3 

Άνω Καμήλας 50 4.4 8.0 14.6 11.0 730.0 550.0 

        Σύνολο 2453.1 1863.2 

Επομένως οι εφεδρείες των γεωτρήσεων των υπολοίπων οικισμών υπερκαλύπτουν τις ανάγκες 
των οικισμών Μητρουσίου και Κάτω Μητρουσίου τόσο την χειμερινή όσο και τη θερινή περίοδο. 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  
Ε.Δ.Ε.Υ.Α. 

 Δ.4. ΣΥΝΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 

• Βρίσκονται στην ίδια γεωγραφική περιοχή και οι μεταξύ τους αποστάσεις είναι πολύ μικρές , 
ενώ το οδικό δίκτυο που τους συνδέει είναι ικανοποιητικό και σε καλή κατάσταση.  

• Η μορφολογία του εδάφους είναι πεδινή και οι κλίσεις πολύ μικρές , γεγονός που διευκολύνει 
τη μεταφορά νερού μεταξύ των οικισμών και γενικά την κατασκευή και λειτουργία των 
απαραίτητων υδραυλικών έργων.  

• Δεν υπάρχουν φυσικά ή τεχνητά εμπόδια που να δυσκολεύουν ή να αποτρέπουν την 
κατασκευή των απαιτούμενων τεχνικών έργων.  

• Τα κοινωνικά και οικονομικά χαρακτηριστικά των οικισμών παρουσιάζουν μεγάλες ομοιότητες. 
Οι οικισμοί είναι κατά βάση αγροτικοί και η τοπική οικονομία όλων στηρίζεται σχεδόν 
αποκλειστικά στην αγροτική παραγωγή 

• Οι πληθυσμοί των οικισμών είναι μικροί και έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά , δηλαδή τα ποσοστά 
των κατοίκων στις αντίστοιχες ομάδες ηλικιών είναι περίπου τα ίδια , όπως επίσης και τα 
ποσοστά των κατοίκων που συμμετέχουν στους επιμέρους τομείς της οικονομίας και στις 
μορφές απασχόλησης. 

• Είναι εύκολη η εύρεση ενός κεντροβαρικού σημείου για τη συγκέντρωση του νερού.  

Κατά συνέπεια οι οικισμοί αυτοί πληρούν τα γεωγραφικά , κοινωνικά , οικονομικά και τεχνικά ( 
υδραυλικά ) κριτήρια για τη συνένωση τους σε ένα πυρήνα ύδρευσης.  
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  
Ε.Δ.Ε.Υ.Α. 

 Δ.4. ΣΥΝΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 

Οι δυνατές εναλλακτικές λύσεις για την εξασφάλιση της σωστής υδροδότησης της Τ.Κ. Μητρουσίου 
που εμφανίζονταν για το συγκεκριμένο θέμα , ήταν :  

Α/Α ΛΥΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

1 ΕΛ Ι ( Α’ ΦΑΣΗ ) Ενιαία διαχείριση εξωτερικών υδραγωγείων , όλων των Τ.Κ. , 

με κατασκευή κοινού αγωγού σύνδεσης , όλων των 

γεωτρήσεων .  

2 ΕΛ Ι ( Α + Β1 )   

ΦΑΣΗ . 

Ενιαία διαχείριση εξωτερικών υδραγωγείων , όλων των Τ.Κ. , 

με κατασκευή κοινού αγωγού σύνδεσης , όλων των 

γεωτρήσεων , και η ανόρυξη μίας νέας γεώτρησης .  

3 ΕΛ Ι ( Α + Β1 + Β2 

) ΦΑΣΗ 

Ενιαία διαχείριση εξωτερικών υδραγωγείων , όλων των Τ.Κ. , 

με κατασκευή κοινού αγωγού σύνδεσης , όλων των 

γεωτρήσεων ,  η ανόρυξη μίας νέας γεώτρησης , και η 

κατασκευή μίας δεξαμενής συγκέντρωσης .  

4 ΕΛ ΙΙ Επέκταση του υφιστάμενου Διϋλιστηρίου .  

5 ΕΛ ΙΙΙ Εξυχρονισμός του υπάρχοντος Διυλιστηρίου με αλλαγή 

εφαρμοζόμενης τεχνολογίας .  

6 ΕΛ ΙV Ανόρυξη μίας μόνο νέας γεώτρησης σε ασφαλή περιοχή , 

που απλά θα αντικαταστήσει την παλαιά μολυσμένη 

γεώτρηση.  
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  
Ε.Δ.Ε.Υ.Α. 

 Δ.4. ΣΥΝΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 

Πραγματοποιήθηκε  συγκριτική αξιολόγηση των εναλλακτικών λύσεων που προτάθηκαν , προκειμένου 
να αναδειχθεί η βέλτιστη. Η πολυκριτιριακή ανάλυση που ακολουθεί , στηρίζεται σε περιβαλλοντικά , 
λειτουργικά , τεχνικά , οικονομικά , αισθητικά και χρονικά  κριτήρια.  

Κριτήρια 

1: 
Λειτουρ

γικά 
Χαρακτ
ηριστικ

ά 

2: 
Αισθητική 

αξία 

3: 
Ευκολία 
κατασκε

υής 

4: 
Δαπάνη 
Έργου 

5: 
Προβλεπό

μενος 
χρόνος 

υλοποίηση
ς 

6: 
Περιβαλ
λοντικές 
επιπτώ

σεις 

7: 
Κοινω
νική 

αποδο
χή 

Σύνολο 
βαθμολ
ογίας 

1: Λειτουργικά Χαρακτηριστικά   1 1 1 1 1 1 6 

2: Αισθητική αξία 0   0 0 0 0 0 0 

3: Ευκολία κατασκευής 0 1   0 0 0 1 2 

4: Δαπάνη Έργου 0 1 1   0 1 1 4 

5: Ο προβλεπόμενος χρόνος 
υλοποίησης 0 1 1 1   1 1 5 

6: Περιβαλλοντικές επιπτώσεις 0 1 1 0 0   1 3 

7: Κοινωνική αποδοχή 0 1 0 0 0 0   1 

1 : το κριτήριο της οριζόντιας γραμμής θεωρείται πιο σημαντικό από της κατακόρυφης στήλης 
0 : το κριτήριο της οριζόντιας γραμμής θεωρείται λιγότερο σημαντικό από της κατακόρυφης στήλης 
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α/α Κριτήρια 
Βαθμολογία εναλλακτικών λύσεων 

ΕΛ Ι Α ΕΛ Ι  
Α+Β1 

ΕΛ Ι  
Α+Β1+Β2 ΕΛ ΙΙ ΕΛ ΙΙΙ ΕΛ ΙV 

1 Λειτουργικά 
χαρακτηριστικά 70 85 100 26 34 36 

Συνολική βαθμολογία 
σύμφωνα με το βάρος 

του κριτηρίου  
25% 17.50 21.25 25.00 6.56 8.44 9.06 

2 Αισθητική αξία 100 80 60 60 60 100 

3 Ευκολία 
κατασκευής 87 73 73 63 53 35 

Συνολική βαθμολογία 
σύμφωνα με το βάρος 

του κριτηρίου  
11% 9.53 8.07 8.07 6.97 5.87 3.85 

4 Δαπάνες Έργων 90 70 53 58 15 65 

5 
Προβλεπόμενος 

χρόνος 
υλοποίησης 

100 80 60 60 45 30 

Συνολική βαθμολογία 
σύμφωνα με το βάρος 

του κριτηρίου  
21% 21.00 16.80 12.60 12.60 9.45 6.30 

6 Περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις 60 80 100 80 80 15 

Συνολική βαθμολογία 
σύμφωνα με το βάρος 

του κριτηρίου  
14% 8.40 11.20 14.00 11.20 11.20 2.10 

7 Κοινωνική 
αποδοχή 30 80 80 100 100 30 

Συνολική βαθμολογία 
σύμφωνα με το βάρος 

του κριτηρίου  
7% 2.10 5.60 5.60 7.00 7.00 2.10 

Συνολική 
βαθμολογία 100% 78.73 78.72 77.12 57.08 47.05 39.11 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  
Ε.Δ.Ε.Υ.Α.  

 

 
 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΌ ΤΙΣ Δ.Ε.Υ.Α.  
ΜΕ ΒΑΣΗ ΚΑΙ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ,  

ΣΤΑ ΥΔΑΤΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ  
 
 
 

ΣΠΥΡΟΥ  ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  Τ.Υ. Δ.Ε.Υ.Α.  ΣΕΡΡΩΝ  

 
 
 
 

ΛΑΡΙΣΑ ,  ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 
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